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projekt architektury wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta 
Bielska-Białej 

INWESTOR:

TEMAT:

TREŚĆ:

AUTOR:

SKALA:
DATA:
NR RYS:
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312

OKNA 120X170 O PODWYŻSZONEJ 
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

drzwi z okienkiem
 podawczym,
szkło bezpieczne

SYMBOL
OKNA

SCHEMAT

ILOŚĆ

SZER.x WYS.
W ŚWIETLE
MURU (cm)

O1

1

120x170

2

120x170

O2

ZESTAWIENIE 
STOLARKI 

OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

UWAGA  
Szklenie w drzwiach -szkło 
bezpieczne 

SCHEMAT

90x210

1
P-1 312 x 280ILOŚĆ

90x210

SYMBOL
DRZWI

1
L-1

100x210
SZER.x WYS.
W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY 
(cm)

1
L-1

D3
wew.do pom. 
serwerowni z 
ryglami wg 
opisu cz. el.

D2
wew.do pom. 
dyżurnego  z 
ryglami wg 
opisu cz. el.

D1
wew.do pom. 
monitoringu z 

ryglami wg 
opisu cz. el.

projektowana ścianka działowa pomiędzy pom. 
monitoringu a po. dyżurnego, przeszklona ( 
szkło bezpieczne )  z drzwiami przesuwnymi 

szer. 90cm

UWAGA !
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 

Z PROJEKTEM  WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 
KLIMATYZACJI, ORAZ PROJEKTAMI BRANŻY 

ELEKTRYCZNEJ 


