
LEGENDA:
puszka podłogowa DATA 230V - wyposażenie: zgodnie z proj. część słaboprądowa

kabel zasialający elektryczny
kabel zasialający komputerowy
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K klimatyzator
zasilanie urządzeń wentylacyjnych

Kable zasilające puszki prowadzić w korytach kablowych zabudowanych w podłodze. 
Kable zasilające gniazda pod blatem prowadzić w korytach kablowych zabudowanych w podłodze,
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  następnie wyprowadzić je za pomocą stojaka na kable i prowadzić w korycie kablowym pod blatem stołu. 
Instalację elektryczną wykonać w opraciu o wyznaczone koryta kablowe w Projekcie Przebudowy Serwerowni Monitoringu

TK 2-6 adres obwodu w rozdzielni obwodowej

zasilanie jednostek zewnętrznych klimatyzacji 
zabudowanych na dachu
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1 gniazdo sieci LAN - RJ 45


