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1. Wstęp 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 
Projekt opracowano na podstawie zlecenia i umowy w oparciu o : 
1.Warunki  przyłączenia wydane przez  Tauron Dystrybucja S.A. Oddział  Bielsko Biała 

dn.2016.06.05  Nr warunków  WP/031048/2016/O06r01 
2.Uzgodnienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej  zdn.20.05.2016 znak 

ADM/2393/JP 
3.Uzgodnienia międzybranżowe 
4.Uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia terenu 
5.Obowiązujące normy i przepisy 
 
 
1.2. Zakres opracowania 
 
Niniejszy projekt obejmuje zasilanie 2 kamer monitoringu na Placu Fabrycznym w Bielsku-
Białej zlokalizowanych na budynku Plac Fabryczny 3 oraz na istniejącym słupie 
oświetleniowym. 
 
2. Opis techniczny. 
 
2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 
 
Zasilanie projektowanch kamer monitoringu wykonać należy z istniejącej linii 
kablowej napowietrznej NN obwód nr9 wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
SN/NN 10153 Bohaterów Warszawy. 
W tym celu należy: 

- sprzed istniejących zabezpieczeń przedlicznikowych  poprzez projektowany 
bezpiecznik wykonać linię zasilającą kablem YKXS 3x25 w RL47 p/t do 
projektowanego zestawu pomiarowego  (zgodnego ze standardami Tauron 
Dystrybucja SA) usytuowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Układ pomiarowy 
rozliczeniowy na napięciu 230V bezpośredni. 

Zestaw pomiarowy wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe –rozłącznik 
bezpiecznikowy z wkładką bezpiecznikową 50A oraz zabezpieczenie zalicznikowe o 
prądzie znamionowym 6A –wyłącznik 1 fazowy oraz zacisk N wyposażony w człon 
przetężeniowy bez członu zwarciowego. Napięcie zasilania 230V. Ochrona przed 
porażeniem samoczynne wyłączenie w układzie sieci TT oraz urządzenia II klasy 
ochronności ( złącze pomiarowe i projektowana szafka dostępowa CCTV ). Jako 
urządzenie wyłączające zastosowany będzie wyłącznik ochronny różnicowo-
prądowy zainstalowany w szafce dostępowej CCTV 
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2.2. Linie zasilające szafkę dostępową CCTV i kamery 
  

Linię zasilającą szafkę dostępową CCTV ze złącza pomiarowego wykonać należy 
kablem YKXS 3x6 w RL28 p/t. Linie zasilające do kamer z szafki dostępowej 
wykonać przewodem YDY 2x2,5 oraz kablem YKY 2x2,5. Kabel i przewód układać 
we wspólnych rurach z kablami teletechnicznymi ujętymi w projekcie branży 
teletechnicznej. 

 
 

2.3.  Ochrona przed przepięciami . 
 

Dla ochrony przed przepięciami w szafce dostępowej CCTV zainstalowane będą 
ochronniki B+C. Dla uziemienia ochronników w szafce wykorzystać należy uziom 
instalacji odgromowej budynku.. Uziomy połączyć należy z przewodami PE szafki. 
 
 
3. Obliczenia 
 
3.1. Obliczenia spadków napięć 
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Wyniki obliczeń podano na schematach ideowych. 
 
 
 
4. Zestawienie materiałów zasadniczych. 
 
L.p
. 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1. Rozłącznik R300/63 w obud. 4 mod szt 1 

2. Złącze pomiarowe ZP1 wraz z fundamentem 
prefabrykowanym prefabrykowanym 

kpl 1 

3. Przewód YDY 2x2,5 m 21 

4. Przewód DY10 m 4 

5. Kabel YKY 2x2,5 m 98 

6. Kabel YKXS 3x6 m 3 

7. Kabel YKXS 3x25 m 8 

8. Rurka RL28 m 7 

9. Rurka RL47 m 8 

10. Płaskownik FeZn 25x4 m 2 
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  5. Kopie dokumentów. 
 
L.p. Instytucja Data / Znak Dotyczy 

1 2 3 4 
1. TAURON DYSTRYBUCJA 

S.A.. Oddział w Bielsku-Białej. 
2016 -06-05 
WP/031048/2016/O06R01 

Warunki 
przyłączenia 

2. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 
Administracja Domów 
Mieszkalnych Bielsko-Biała 
ul.Krasińskiego 5 

20.05.2016 
ADM/2393/JP 

Uzgodnienie 

3. Urząd Miejski w Bielsku-Białej GK.6630.160.2016.KS Protokół z narady 
koordynacyjnej 

4. TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A.. Oddział w Bielsku-Białej. 

 Uzgodnienie 
projektu 
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