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PRZEBUDOWA INST. C.O. I WOD. KAN.
         RZUT PARTERU

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ POMIESZCZEŃ MONITORINGU MIASTA
                     BIELSKA-BIAŁEJ

Inwestor: Straż Miejska w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. Kołłątaja 10

22
.5

00
.8

00

ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE
 C.O. VK

PION WOD. KAN.
DO LIKWIDACJI

21
.5

00
.7

20

PROJ. PION KANAL. PCW 75. POD STROPEM TRÓJNIK 75/50
PODŁĄCZONY W POSADZCE DO ISTN. POZIOMU
PION WODY PPDz 25/25-PODŁĄCZONY DO ISTN. POZIOMU - SKROPLINY KLIMATYZATORA

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO PODEJŚCIA

GRZEJNIK PRZENIEŚĆ Z PROJ. SERWEROWNI

ISTN. Cu 22/22 22VK.500.720
GRZEJNIK
DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY PION Z 1-GO PIĘTRA
                             28/28

DO LIKWIDACJI PROJEKTOWANY PION
NA 1-SZE PIĘTRO Cu 28/28

ISTN. Cu 28/28
POD STROPEM

C.O.

LEGENDA:

ZIMNA WODA

CWU

KANALIZACJA

RZUT PARTERU 1:100


